
PRZEJŚCIE SZCZELNE

na rurę PE Ø90

PRZEJŚCIE SZCZELNE

na rurę PVC Ø160  3szt.

Właz kanałowy

Ø600  kl.50kN,

B125 kN lub D400 kN

PRZEJŚCIE SZCZELNE

na rurę PVC Ø160

PRZEJŚCIE SZCZELNE

na rurę PE Ø90

Przejście szczelne

dla rury PEd20

odpowietrznika

Przejście szczelne

dla rury PEd20

odpowietrznika

Przejście szczelne

dla kabli monitoringu

Zamontować stopnie złazowe

Sprawdził
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Studnia żelbetowa dla zaworu

podciśnieniowego 3"

Podpis

mgr inż Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

05.2018

Data

Skala

Opracował

Obiekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

 w miejscowości Zakościele i Inowłódz

 - Gmina Inowłódz"

Stadium: projekt budowlany - wyk.

05.2018 mgr inż. Wiktor Pecyna
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